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PŘELOŽKA -PE100 RC+DOQ d110x10,0mm - 91.28m

OBNOVA -PE100 RC+DOQ d110x10,0mm - 355.79m
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PARCELY KN DOTČENÉ STAVBOU

POTRUBÍ ŘADU

POTRUBÍ PŘÍPOJKY
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HYDRANT PODZEMNÍ / NADZEMNÍ / ODBĚROVÁ SOUPRAVA

CHRÁNIČKA

SEKČNÍ ŠOUPĚ / ZMĚNA DIMENZE

SIGNAL.VODIČ / ORIENTAČNÍ SLOUPEK / ČÍSLO PŘIPOJKY
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KOPANÁ SONDA / MONTÁŽNÍ JÁMAKS / MJ

PE d63

napojení na přírubu stáv. šoupěte DN50

na hydrantový nádstavec podzemního hydrantu

Napojení provizorního zásobení (PZ)
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PE 100 SDR 17 d32x2,0mm - 25,0 m

ČÁST B- PE 100 SDR 17 d63x3,8mm - 78,0 m

PROVIZORNÍ ZÁSOBENÍ 

PE d32 - 46m

přejezdový práh - 3,5 m

přejezdový práh - 3,5 m

přejezdový práh - 6,0 m

přejezdový práh - 3,5 m

PROVIZORNÍ ZÁSOBENÍ VODOU
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na stáv. sekční uzávěr DN50

napojení potrubí na odbočení d63


